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“Na podstawie:

art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

o art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22019 r., poz. 59)

o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)

o § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawi€ jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Przedsigbiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem oraz Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw S.A., ul. Wojewddzka 18
w Katowicach w I pétroczu 2019 r. z wodociagu ,,Pyskowice”, zaopatrujgcego w W(;dQ
do spozycia Miasto Pyskowice, a takze po przeprowadzonej analizie podejmowanych dzialan

naprawczych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

przydatnosé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu

»Pyskowice”
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UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz w ramach kontroli wewngtrzne] prowadzonej przez producenta
i dystrybutora wody ze studni, a takze z punktdw zgodnosci zlokalizowanych na sieci
wodociggowe]j w zakresie parametréw grupy A oraz parametréw grupy B:

o 43 probki wody do badan mikrobiologicznych
o 43 probki wody do badan fizykochemicznych.

Nieprawidlowe wartosci parametru wskaznikowego mikrobiologicznego — pojedyncze
bakterie grupy coli, przy braku obecnosci bakterii kalowych stwierdzono w 2 probkach wody
pobranych w ramach kontroli wewngtrznej ze studni wodomierzowej przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach w miesigcach maj i czerwiec. Powtérne badania wody nie wykazaty
obecnosci ww. wskaznika mikrobiologicznego.

Bakterie grupy coli sa wskaznikiem mikrobiologicznym nie majacym bezposredniego
odniesienia do bezpieczenstwa zdrowotnego ludzi, natomiast obecnos¢ bakterii grupy coli
moze $wiadczyé o wtérnym zanieczyszczeniu wody wodociggowej np. materiatem roslinnym
Iub gleba, duzej zasobnosci wody w organiczng substancje pokarmows, badz o zitym stanie
instalacji sieci wodociggowej. Parametr ten moze by¢ przydatny -w ocenie- czystosci
_iszczelnodci systemow dystrybucji wody, potencjalnej obecnosci biofilmu, a takze
w ocenie skuteczno$ci dezynfekcji. |

Pozostate analizy laboratoryjne prébek wody pobranych w I pdiroczu 2019 r. wykazaty,
izwoda wbadanym zakresie pod wzgledem parametrow  mikrobiologicznych
i wskaznikowych mikrobiologicznych spelnia wymagania zalgcznika nr 1 czgé¢ A.
oraz zatacznika nr 1 czgs$¢ C. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Wszystkie probki wody pobrane w ww. okresie spelnialy pod wzgledem
wykonywanych oznaczen chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych
i fizykochemicznych wymagania okre$lone w zalaczniku nr 1 czesé B., zalaczniku nr 1 czesé
C. tabela 2, oraz zataczniku nr 1 cze$¢ D. tabela 1. i tabela 2. ww. rozporzadzenia.

Na terenie Miasta Pyskowice funkcjonuja 4 podmioty wykorzystujace wode
pochodzaca z indywidualnych ujeé jako cze$¢ dzialalno$ci handlowej lub w budynkach
uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego wykorzystujgcych wode dla

miej niz 50 os6b lub produkujace mniej niz $rednio 10m*> wody na dobe zgodnie z § 8
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rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):

— PHU Posejdon, ul. Nad Kanatem 1 F, Pyskowice-Dzierzono

~ Home Lake, ul. Wegorza 1, Pyskowice-Dzierzono

— Of$rodek Wedkarski, ul. Wedkarzy, Pyskowice-Dzierzono

— Osrodek zeglarski Maytur, ul. Nad Kanatem 5, Pyskowice-Dzierzono.

Sg to obiekty $wiadczace ustugi noclegowe catoroczne i sezonowe zlokalizowane

przy zbiorniku wodnym Dzierzno Duze, zaopatrzone w wode .z glebinowych ujec

indywidualnych bez podlaczenia do wodociggu sieciowego. Woda wykorzystywana

jest do celéw sanitarnych oraz spozywczych.

W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez producenta wody
w zakresie parametrow grupy A:

o 4 prébki wody do badan mikrobiologicznych
o 4 prébki wody do badan fizykochemicznych.

Prowadzony nadzér nad jakoscig wody w ramach kontroli urzgdowej w obiekcie
Pose]don wykaza% obecnos¢ parametréw wskaznikowych mikrobiologicznych tj. bakterii
grupy coli w ilosci 88 jtk/100 ml oraz ogdlng liczbe mikroorganizméw po 72h w ilosci
>300 th/ Iml, co sw1adczy o wykrytych nieprawidtowych zmianach w probce wody pobranej
w miesigcu czerwcu. W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach wydal decyzje o braku przydatnosci wody do bezposredniego spozycia przez
ludzi — decyzja nr NS/HK-4560-St-1/D-90/19 z dnia 26.06.2019 r.. Strona podjeta dzialania
naprawcze polegajace na dezynfekcji studni oraz przeptukaniu instalacji. Badania kontrolne
wykonane w miesigcu lipcu potwierdzity skuteczno$é podjetych dzialan naprawczych,
co skutkowato wydaniem decyzji stwierdzajacej przydatno$é wody do spozycia przez ludzi —
decyzja nr NS/HK-4560-St-1/D-94/19 z dnia 09.07.2019 r.

Utrzymujacg sie¢, ponadnormatywng wartos¢ manganu (187 pg/l, przy wartosci
parainetrycznej 50 pg/l) stwierdzono w probce wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej w miesigcu czerwcu na terenie Osrodka Wedkarskiego w Pyskowicach.

W zwigzku z powtarzajagcymi sie podwyzszonymi warto§ciami ww. parametru
w wodzie zaopatrujacej Osrodek Wedkarski w 2018 r. wydana zostala decyzja o warunkowe;j
przydatnosci wody do spozycia (decyzja nr NS/HK-4560-St-2/D-157/18 z dnia 16.08.2018 r.)
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dopuszczajaca w terminie do dnia 30.09.2020 r. maksymalng zawarto§¢ manganu w wodzie
udostepnianej konsumentom w Osrodku Wedkarskim nie przekraczajacg 400 pg/l.

Zarzadca obiektu poinformowal, iz w maju 2019 r. dokonat zakupu urzadzenia do
odzelaziania i odmanganiania wody, ktére obecnie jest w fazie testowej.

Pozostale analizy laboratoryjne probek wody pobranych w [ poéiroczu 2019 r.
wykazaly, izwoda w badanym zakresie pod wzgledem parametréow mikrobiologicznych
i wskaznikowych mikrobiologicznych oraz parametrow chemicznych, wskaznikowych
organoleptycznych i fizykochemicznych spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 1., poz. 2294).

Niniejsza decyzje wydaje sie celem informacji o jakosci wody dla konsumentéw.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do $laskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za podrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Jednocze$nie informuje sie o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwotania. Oswiadczenie musi mieé forme
pisemna, zosta¢ ziozone bezposrednio przed organem, badZz przestane poczta lub §rodkami komunikacji
elektronicznej na ogdlnych zasadach.

Ziozenie oswiadczenia powoduje ostateczno$¢ i prawomocnosé niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiad ' rzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta Pyskowice

ul. Strzelcow Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice
Do wiadomosci:
2. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
3. NS/HK a/a

Sporzadzil: Malgorzata Preisner
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